Zapytanie z dnia 9.04.2021 r. dot. zaproszenia do sktadania ofert FALP 1/2021

DOTYCZY: BUDOWA BOISKA WRAZ 7 INFRASTRUKTURA W RAMACH INWESTYCJI ,PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO ZESPOtU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJACEGO TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWA BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ | REHABILITACII ORAZ POMOCNICZEGO
BUDYNKU TECHNICZNEGO” przy ul. Uzdrowiskowej 44 w miejscowosci Goczatkowice-Zdroj.

Zwiazku z zamiarem ztozenia oferty na przedmiotowe Zamdwienia, zwracamy sig z prosha o odpowiedi na

pytania:

1. Na jakich rzednych posadowione sg istniejace rurociagi wodne fi225 i fi2007 Czy nie kolidujg z instalacja

drenazowag boiska?

2. W przedmiarze w pozycji 44 d.1. 4 przewidziany jest zasyp zwirem w ilosci 112,85m3. Majgc:
-1830mb rur drenarskich
- wykop pod rury:
wys. od 0,3m do 0,6m (bez warstw odsgczajacych i warstwy wegetacyjnej) szer. 0,3m dno 0,4m gora
wykopu
- odejmujac pojemnos¢ 1890 mb rur fi'110 = 18m3
wychodzi: 1890x0,45x0,35 - 18 = 279,68 m3 zwiru

A wiec ponad dwukrotnie wigcej jak w przedmiarze. Prosze o uwzglednienie wiekszej ilosci zasypu .

3. W przedmiarze poz. nr 104 d.2. 2 —wystepuje zawyzona powierzchnia kruszywa do odtworzenia
wynoszaca 2.861,22m2. Rozebrane ma zostac niecate 3m2 kostki. Prosimy o korekte lub odpowiedz na pvtanie
jaka nalezy przyjac ilos¢ m2 powierzchni do odtworzenia.

4. Ze wzgledu na brak w ofercie stupdéw aluminiowych o grubosci 3mm, wérdd firm specjalizujgcych sie w
dostawie pitkochytdw. Prosimy o zmiane konstrukcji na stupy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o
wymiarach 80mm x 80mm x 3mm lub na aluminiowe 80mm x 80mm x 2mm.

5. Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie bokséw dla zawodnikéw z konstrukcji stalowej i wykoriczenie
aluminiowe.

6. Czy Zamawiajacy przewiduje zmiane ilosci miejsc siedzacych na trybunach ze 100 na 102 miejsca?

7. Czy w zakresie robot trzeba wykonac podest kamery oznaczonych na rysunku PZT.

8. Prosze o informacje, jakie zostaty przyjete parametry oswietlenia boiska. Prosze o podanie $redniego

natezenia w luksach i wymaganej rownomiernosci oswietlenia.

9. Ze wzgledu na wybrana technologie oswietlenia boiska - oprawy halogenowych istnieje duze
prawdopodobienstwo ze w niedtugim okresie czasu zaréwki do takiego oswietlenia nie beda dostepne.
Prosze o zmiane typu o$wietlenia na lampy w technologii LED.



